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A termék adatai:

Megnevezés: E 30, E 60, E 90 tlzallosagi osztalyu kabelspecifikus duroplast
katédoboz

Tipus: B 100 E, B160 E, B 250 E
Gyart6 cég: OBO BETTERMANN GmbH & Co.
A gyértas helye: 58710. Menden, Német Szovetségi Koztarsasag

A miiszaki dokumentacio jele: ,,Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis: ,,Kabelanlagen mit
integriertem Funktionserhalt der Funktionserhaltsklasse E 30, E 60
und E 90 nach DIN 4102-12:1998-11 (Bauregelliste A Teil 3. Lfd. Nr.
2.9)” P-MPA-E-08-016. Materialpriifungsamt Nordrhein Westfalen
27.07.2009.

Az alkalmazas feltétele: Az E 30, E 60, valamint E 90 tiizallosagi osztaly kdvetelményét a
kabelspecifikus koétédobozok csak a miiszaki dokumentdcioban
meghatarozott kabeltipusok és beépitési feltételek mellett teljesitik.

Tanusitjuk, hogy a fent nevezett termék a VDE 4102-12:1998-11
szabvany eloirasainak megfelel.

Jelen tanusitvany a mellékelt E-0184/VNL jelii
Ertékelési jegyzskonyv alapjan késziilt.

Az okiratot az OBO BETTERMANN Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft.
részére allitottuk ki.

Az okirat szama: 235/ VNL
Ervényességi ideje: 2014. 07. 27.
A kiadas datuma: 2009. 09. 17.

Az érvényesség csak a tanusitasra benyujtott dokumentacioban szerepl
kabeltipusokkal szerelt két(’idobozokra terjed ki.
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Az okirat csak teljes terjedeimében, eredeti formajaban masolhaté.
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|
: A termék adatai:

I Megnevezés: E 30, E 60, E 90 tlizall6sagi osztalyh kabelspecifikus termoplaszt |
kétédoboz
Tipus: FireBox T100E, T160E,
Gyarto cég: OBO Bettermann GmbH & Co. KG.
| A gyértas helye: Hiiingser Ring 52. 58710. Menden, Németorszag.
' A miiszaki dokumentécié jele: Gutachterliche Stellungnahme 210005956-6.

|| | Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen, 16.03.2012.)

A biztonsagos alkalmazas feltétele: Az E 30, E 60, valamint E 90 tiizall6sagi osztaly kdvetelményét a
| kabelspecifikus  kdtédobozok csak a P-MPA-E-08-016.
(Materialpritfungsamt Nordrhein-Westfalen 27.07.2009.) jelii
| dokumentumban meghatirozott kabeltipusok ¢és beépitési
feltételek mellett teljesitik.

| Tanusitjuk, hogy a fent nevezett termék a DIN 4102-12:1998-11. jelii

szabvany elbirasainak megfelel.
I

Jelen tantisitvany a mellékelt, E-0332/VNL jelli Ertékelési jegyzékonyv alapjan késziilt.,
Az okiratot az OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgaltat6 Kft.

részére allitottuk ki.
Az okirat szama, 422/ VNL
F’Irvényességi ideje: 2017.03.16.
A kiadas datuma: ) 2012.11.13.
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Az érvényesség csak a tanusitdsra benytjtott, dokumentacio alapjan azonositott probatargy szerkezetével
és anyagmindségével megegyez6 berendezésekre terjed ki. A VEIKI-VNL Kft, a kabelek langallosagi
megfelel6ségének tanusitasara az 1-A/695/2006 szamon kijelolt szervezet. ;
Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formajaban masolhatd.




VEIKI - VNL Villamos Nagylaboratériumok Kft.
/m Tanusitasi iroda
H-1158 Budapest, Vasgoly6 u. 2-4.

7 o Tel: 417-3157,417-3158 Fax: 417-3163
zﬁ E-mail: vnl@vnl.hu

TUZVEDELMI MEGFELELOSEGI
TANUSITVANY

A termék adatai:
Megnevezés: E 30, E 60, E 90 tizallésagi osztalya kabelspecifikus tartoszerkezetek
Tipus: 2031-M/15, 2031-M/30, 2031-M/70 kabelkéteg- tartokengyelek
Gyarto cég: OBO BETTERMANN GmbH & Co.
A gyartas helye: 58710. Menden, Német Szovetségi Koztarsasag

A miszaki dokumentéciod jele: Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis: ,,Kabelanlagen mit
integriertem Funktionserhalt der Funktionserhaltsklasse E 30 E 60 und
E 90 nach DIN 4102-12:1998-11” Bauregelliste A, Teil 3 Lfd. Nr. 2.9.
(P-MPA-E-09-007) MPA Nordrhein—Westfalen, 06. 05. 2009.

Az alkalmazés feltétele:
kabelspecifikus kabelkoteg- tartdkengyelek csak a miiszaki
dokumentécioban meghatarozott beépitési feltételek mellett teljesitik.

Tanusitjuk, hogy a fent nevezett termék a VDE 4102-12:1998-11. jelii
normativ dokumentum eléirasainak megfelel.
Jelen tanusitvany a mellékelt E-0183/VNL jelii
Ertékelési jegyzOkonyv alapjan késziilt.

Az okiratot az OBO BETTERMANN Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
részére allitottuk ki.

Az okirat szama: 234/ VNL
Ervényességi ideje: 2014. 05. 06.
A kiadas datuma: 2009. 08. 28.

Az érvényesség csak a tanusitasra benyujtott dokumentacidoban szerepl
tartészer Edrjed kfi\.
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Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formajaban masolhato.




VEIKI - VNL Villamos Nagylaboratoriumok Kft.

AZ Tanusitasi iroda

H-1158 Budapest, Vasgoly6 u. 2-4.

Tel: 417-3157, 417-3158 Fax: 417-3163
ﬁm E-mail: vnl@vnl.hu

TUZVEDELMI MEGFELELOSEGI
TANUSITVANY

A termék adatai:
Megnevezés: E 30, E 90 tiizall6sagi osztalyu kabelspecifikus tartdszerkezetek
Tipus: 2031 M/70 kabelkéteg- tartd kengyelek
Gyarto cég: OBO BETTERMANN GmbH & Co.
A gyartas helye: 58710. Menden, Német Szovetségi Koztarsasag

A miiszaki dokumentéci6 jele: ,,Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis: ,,Kabelanlagen mit
integriertem Funktionserhalt der Feuerwiderstandsklasse E 30 und
E 90 gemiss DIN 4102 Teil 12, Ausgabe 11/1998” (P-BWUO03-1
17.9.9.) MPA Otto-Graf Institut Universitdt Stuttgart 01.02.2009.

Az alkalmazas feltétele: Az E 30, E 90 tiizallosagi osztdly kovetelményét a kdbelspecifikus
tartokengyelek csak a miiszaki dokuménticiéban meghatarozott
beépitési feltételek mellett teljesitik.

TanGsitjuk, hogy a fent nevezett termék a VDE 4102-12:1998-11. jelti
normativ dokumentum el6irasainak megfelel.
Jelen tantsitvany a mellékelt E-0182/VNL jelii
Ertékelési jegyzokonyv alapjan késziilt.

Az okiratot az OBO BETTERMANN Kereskedelmi és Szolgaltaté Kit.
részére allitottuk ki.

Az okirat szama: 233/ VNL
Ervényességi ideje: 2014. 02. 28.
A kiadas datuma: 2009. 08. 28.

Az érvényesség csak a tanﬁsitésrvmwmkumentéciéban szerepld
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Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formédjaban mésolhato.
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A termék adatai:
Megnevezés: Kabelspecifikus tiizallo kabelrendszer

Tipus: _SL6...VS/F”,  SL620VS/F” (kébellétra), ,EKS 6...”, ,EKS 620”
(kabeltalca), , Typ 2031 M/15” (kabelbilines)

Gyarto cég: OBO Bettermann GmbH & Co. KG.
A gyartas helye: Hiiingser Ring 52, 58710 Menden, Németorszag

A miiszaki dokumentacié jele: Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis (P-3683/4591-MPA BS):
,Kabelanlage mit Sondertragekonstruktion mit integriertem
Funktionserhalt der Funktionserhaltsklasse ,E30”, , E 60” bzw. ,E 907
nach DIN 4102-12:1998-11. Anlagen: 1-23. (MPA Braunschweig,
24.07.2001).

Ergianzung und Anderung zum Allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnis Anlagen 1-4 (MPA Braunschweig, 10. Juli 2006).

Az alkalmazas feltétele: A kabelspecifikus tartoszerkezetekre szerelt, a tanisitvany 1-6 tab-
lazatban szerepld érvényes mindsitéssel rendelkezé Détwyler AG altal
gyartott kabeltipusok 30, 60, valamint 90 percig megtartjak m{ikddo-
képességiiket.

Jelen tanusitvany a mellékelt E-0155/VNL jela Ertékelési jegyzokonyv alapjan késziilt.

Az okiratot az OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

részére allitottuk ki.
Az okirat szama: 204/ VNL
Ervényességi ideje: 2013. 07. 24.

A kiadas datuma: 2008. 10. 09.

Az érvényesség csak a taniisitasra benyujtott vizsgalati dokumentacio alapjan azonositott probatargy
szerkezetével és anyagmindségdVEl FehegPéEo berendezésekre terjed ki.
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Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formdjaban masolhato.
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A termék adatai:

Megnevezés: E30, E60, E90 tlizallosagi osztalyl kabelspecifikus fém vezetékcsatorna

Tipus: LKM 60100, LKM 20030

Gyarto cég: OBO Bettermann GmbH & Co. KG.

A gyartas helye: Hiiingser Ring 52. 58710. Menden, Németorszag.

A miszaki dokumentacié jele: Allgemeines Bauaufsichtliches Priifzeugnis P-MPA-E-11-008:
,Kabelanlage @~ mit  integriertem  Funktionserhalt  der
Funktionserhaltklassen ,,E30, E60, und E90 nach DIN 4102-12”
(MPA NRW  Materialprifungsamt ~ Nordrhein-Westfalen
25.11.2011.).

A biztonsagos alkalmazas feltétele: A dokumentum 2. pont 1. tablazata szerinti kialakitaso
LKM&60.100, valamint LKM20030 tipust kabelspecifikus tlizallo
fém vezetékcsatorna rendszerben elhelyezett, a dokumentum 2.1
pont szerinti gyartok 1. tablazatdban szereplé érvényes VDE
mindsitéssel rendelkezd kéabeltipusai — amennyiben teljestilnek a
2.3 pont eldirasai — tiiz soran a tablazatban kozolt 30, 60, illetéleg
90 percig megtartjak miikdOképességiiket.

Tanusitjuk, hogy a fent nevezett termék a DIN 4102-12:1998-11.
jelt szabvany el6irasainak megfelel.

Jelen tantisitvany a mellékelt, E-0302/VNL jelii Ertékelési jegyzékonyv alapjan készilt.

Az okiratot az OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
részére allitottuk ki.

Az okirat szama, 391/ VNL
Ervényességi ideje: 2016.11.14
A kiadas datuma: VEIKI-VNL 2012.01.30.

Villamos Nagylaboratériumok Kft.

K Tandsitasi Iroda
Schmidt Laszlo Dr. Vargh Usszlo
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Az érvényesség csak a taniisitasra benynjtott, dokumentaci6 alapjan azonositott és vizsgalt probatargy
szerkezetével és anyagminéségével megegyezd berendezésekre tetjed ki. A VEIKI-VNL Kft. kabelek
lang4llosagi megfeleldségének tanisitasara az 1-A/695/2006 szamon kijelolt szervezet.

Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti forméjaban masolhato.
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A termék adatai:
Megnevezes: E 30, E 90 tizalloséagi osztaly szabvanyos kabelbilincs rendszer
Tipus: Profil és szerelGsinen szerelt tartd és rogzitd bilincsek
Gyarto cég: OBO BETTERMANN GmbH & Co.

A gyartas helye: 58710. Menden, Német Szovetségi Koztarsasag

A miiszaki dokumentécio jele: 3917/4635-3 — Mu ,,Gutachtliche Stellungnahme:
Teil 2: Kabelverlegung auf Kabelrinnen” (15. 12. 2005.).
3917/4635-3 — Mu ,,Anderung zur Gutachtlichen Stellungnahme:
Teil 3: Kabelverlegung auf Kabelrinnen” (03. 04. 2006.).

Az alkalmazas feltétele: Az E 30, E 90 tlzallésagi osztaly kovetelményét a kabelbilincs
rendszer csak a miiszaki dokumenticibban meghatarozott beépitési
feltételek mellett teljesiti.

Tanusitjuk, hogy a fent nevezett termék a VDE 4102-12:1998-11. jeli
normativ dokumentum eldirasainak megfelel.

Jelen tantsitvany a mellékelt E-0181/VNL jelii
Ertékelési jegyz6konyv alapjan késziilt.

Az okiratot az OBO BETTERMANN Kereskedelmi ¢€s Szolgaltatd Kft.
részére allitottuk ki.

Az okirat szama: 232/ VNL
Ervényességi ideje: 2014, 05. 15.
A kiadas datuma: 2009. 08. 28.

Az érvényesség csak a tanusitasra benyujtott dokumentacioban szerepld

tartészeilfﬁﬁelﬁvtﬁﬁgd ki.
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Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formédjaban masolhato.
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A termék adatai:

Megnevezés:

Tipus: US fiiggeszt6 valamint AW30 konzol tartérendszerrel szerelt
LG620VSF, LG630VSF, LG640VSF tipusi kabellétrik

Gyarté cég: OBO BETTERMANN GmbH & Co.

A gyartas helye: 58710. Menden, Német Szévetségi Koztirsasag

A miiszaki dokumentacié jele: Gutachterliche Stellungnahme 3038/625/11-1 (02.01.2013): Beurteilumg
von Kabeltragekonstruktionen der OBO Bettermann GmbH Co. KG,
Menden, hinsichtlich der Bewertung als ,,Normtragekonstruktion™
geméss DIN 4102-12:1998-11 (Teil 1: Kabelverlegung auf Kabelleiter)

A biztonsagos alkalmazis feltétele: ~ Az US fliggesztd, valamint AW30 tipusi konzollal szerelt
kabellétrakon elhelyezett, a DIN 4102-12:1998-11 szabvany
szerinti érvényes mindsitéssel rendelkezé E30, E60 valamint E90
tiizallosagi osztalyd kabelek a tliz hat4s soran 30, 60, illetve 90
percig megtartjak miikdddképességiiket.

Tanusitjuk, hogy a fent nevezett termék az MSZE 24102:2011 (DIN 4102-12:1998-11.)
jell szabvény elbirasainak megfelel.
Jelen tanusitvany a mellékelt, E-0355/VNL jelii Ertékelési jegyzOkonyv alapjan késziilt.

Az okiratot az OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
részére allitottuk ki.

Az okirat szima, 447/ VNL
Ervényességi ideje: 2017.01.02.
A kiadas datuma: 2013.04.09.

VEIKI-VNL
Viltamos Nagylaboratériumok Kft.
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Az érvényesscg csak a tamisitasra benyujtott, dokumentécié alapjan azonositott prébatargy szerkezetével és anyagmin6ségével
megegyez6 berendezésekre terjed ki. A VEIKI-VNL Kft. a kébelek langallosdgi megfeleldségének tanusitisdra az
’ 1-A/695/2006 szamon kijel5lt szervezet.
Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formajaban méasolhaté.
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A termék adatai:
Megnevezés: Szabvanyos tlizallé kabelcsatorna rendszer
Tipus: SKS6 100 + 300.
Gyarto cég: OBO Bettermann GmbH & Co. KG.
A gyartas helye: Hiiingser Ring 52. 58710. Menden, Németorszag.

A miiszaki dokumentéci6 jele: Gutachterliche Stellungnahme (3038/625/11-2) - CM vom
03.01.2012: Beurteilung von Kabeltragekonstruktionen der OBO
Bettermann GmbH. & Co. KG Menden, hinsichtlich der
Bewertung als ,Normtragekonstruktion” gemédss DIN 4102-
12:1998-11 (Teil 2: Kabelverlegung auf Kabelrinne).

A biztonsagos alkalmazas feltétele: Az OBO Bettermann GmbH. & Co. KG. cég ltal gyartott SKS6
100 + 300 tipust kabelcsatornibol, fiiggesztd, konzol és rogzitd
elemekbdl 4all6, a dokumentum 3. pont szerinti kialakitasa
kabeltartd rendszer szabvanyos E 30, E 90 t(zallésagi osztalyd
tartorendszerként értékelhetd, amennyiben teljesiilnek a 4. pont
szerinti peremfeltételek és a 6. pontban rogzitett kiilonleges
el6irasok.

Tanasitjuk, hogy a fent nevezett termék a DIN 4102-12:1998-11. jeli

szabvany elbirasainak megfelel.
Jelen tantsitvany a mellékelt, E-0305/VNL jelii Ertékelési jegyzokonyv alapjan késziilt.
Az okiratot az OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgaltat6 Kft.
részére allitottuk ki.
Az okirat szama, 394/ VNL
Ervényességi ideje: 2017.01.03.

Akiadss dituma:  yEIKI-VNL  2012.01.30.
Villamos Nagylaboratoriumok Kft.
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Az érvényesség csak a taniisitasra benyuijtott, dokumentécié alapjan azonositott és vizsgalt probatargy
szerkezetével és anyagmindségével megegyezd berendezésekre tetjed ki. A VEIKI-VNL Kft. kabelek
14ngallosagi megfeleldségének tanisitasara az 1-A/695/2006 szamon kijelolt szervezet.
Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti forméjaban masolhato.
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A termék adatai:
Megnevezés: E 30, E 60, E 90 tiizallésdgi osztaly hdszigeteld huzdsmentesitd
doboz
Tipus: ZSE90
Gyarto6 cég: OBO Bettermann GmbH & Co. KG.
A gyartas helye: Hiiingser Ring 52. 58710. Menden, Németorszag.

A miiszaki dokumentici6 jele: »Qutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von
Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt in Anlehnung an
DIN 4102-12:1998-11” (MPA TU Braunschweig 08.10.2012.)

A biztonsagos alkalmazis feltétele: A profil sinen egyesével, valamint kengyelbilinccsel szerelt,
illetdleg kabelhdgcson rogzitett — a dokumentum mellékletében
szerepld gyarték tlizadllé lemezeibdl késziilt — hdszigeteld
huzasmentesité dobozban elhelyezett, érvényes DIN 4102-
12:1998-11. mindsitéssel rendelkezé kabeltipusok a tiizhatas
soran 30, 60, illetve 90 percig megtartjak miikodoképességiiket.

Tanusitjuk, hogy a fent nevezett termék az MSZE 24102:2011 (DIN 4102-12:1998-11.)
jelli szabvéany elbirasainak megfelel.
Jelen tanusitvany a mellékelt, E-0343/VNL jel{i Ertékelési jegyz6konyv alapjan késziilt.

Az okiratot az OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
részére allitottuk ki.

Az okirat szima, 434/ VNL
Ervényességi ideje: 2017.10.08.

iadas da " 2012.12.12.
A kiadéas datuma VELKI-VNL 012.12.12

Villamoes Nagylaboratoriumok Kit
. ( Tanasitasi Iroda
&vv\_,gzu 1158 Budapest, Vasgolyo u, 2«4,
Schmidt Lé.SZlé Dr. V Laszlé

Tantisit4si irodavezetd Ugyvezeté igazgato

Az érvényesség csak a tanisitisra benyiijtott, dokumentdcid alapjén azonositott probatargy szerkezetével és anyagmindségével
megegyezd berendezésekre terjed ki. A VEIKI-VNL Kft. a kébelek langallosdgi megfeleldségének tandsitdsara az 1-
A/695/2006 szamon kijelblt szervezet,

Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti forméjaban masolhato.
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