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A termeék adatai:

Megnevezés: 2 30, E 90 wzdllosag osetalyu kabelspecifikus kettds kabeltilca
rendszer

Tipus: BASOR RF 00.04.

Givartd cég: Basor Electric S A,

A pyartas helye: Avda. Alcodar, 45-47. Pol. Ind. de Alcodar, Gandia 46701,

Comunidad Valenciana, Spanyolorszdg.

A miuszaki dokumenticio jele: Applus LGAL Technological Center, S AL “SIMPLIFIED TEST
REPORT, 10/102097-2632 S-11" (Barcelona 10.11.2010).

Az alkalmazas feltétele: A izallo kibeltdlea rendszer az E 30. valamint E 90 tizallosdgi
osztaly kivetelménvét csak az Ertékelési jegyzokinyvben felsoroll
gvartok kabeltipusai. valamint a hivatkozott vizsgalati jegyzGkiinyvben
meghatdrozott ethelyezési feltételek és korlatozasok mellett teljesiu,

Tanusitjuk, hogy a fent nevezett termék a VDE 4102-12:1998-11. jelli
normativ dokumentum eléirasainak megfelel.

Jelen tantsitvany a mellékelt E-0261/VNL jelii
Ertékelési jegvzokdnyv alapjan késziilt.

Az okiratot a Basor Electric S.A.
részere allitottuk ki.

Az okirat szama, 318/ VNL
Ervényességi ideje: 2015. 11. 10,
A kiadés datuma : 2011. 03. 21.

Az ervényvesség csak a tanusitasra benyujtott dokumentacioban szereplo
kdbelspecifikus mizallo kabelrendszerre terjed ki.
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Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formajaban masolhato.




